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สรุปผลการควบคุมดูแลระบบบาํบัดนาํเสียประจาํเดอืน มิถุนายน  

 ปรมิาณนาํเสียทีเขา้ระบบ 

เฉลยีประมาณ  :  1237  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

รวมทงัเดือน  :  37,112  ลกูบาศกเ์มตร/เดือน 

 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

เฉลยีประมาณ  :  967  กิโลวตัต/์ชวัโมง 

รวมทงัเดือน  :  29,034  กิโลวตัต/์ชวัโมง 

 สภาพภาพการทาํงานของเครอืงจกัร  :  ปกติ 

 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนาํ  

- หน่วยงานทีตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนาํเสีย บรษัิท เอส.พี.เอส.คอนซลัติง เซอรว์ิส จาํกดั 

- วนัทีสง่วิเคราะห ์  :   มิถนุายน  

- วนัทีไดร้บัผลการวิเคราะห ์ :  8 กรกฎาคม  

 

ลาํดับ รายการ  หน่วย 

นาํเสีย ค่ามาตรฐาน
คุณภาพนาํทงิ 
(กรมควบคุม

มลพษิ
กาํหนด) 

ผลการ
เปร ียบเทยีบ
ค่ามาตรฐาน
คุณภาพนาํทงิ 

เข ้า ออก 

1 คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.67 7.89 5-9  
2 คา่ความสกปรก (BOD) มก./ล. 4 2 ไม่เกิน   

3 
คา่สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

มก./ล. 10 3 ไม่เกิน   

4 
คา่ของแขง็ละลายนาํทงัหมด 
(Total Dissolve Solid) 

มก./ล. 2,385 260 ไม่เกิน  
 

5 คา่ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.06 <0.06 ไม่เกิน .   

6 
ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป  
ทีเคเอ็น (TKN) 

มก./ล. 13 11 ไม่เกิน  
 

7 
นาํมนัและไขมนั  
(Fat , Oil and Grease) 

มก./ล. <2 <2 ไม่เกิน  
 

8 
ตะกอนหนกั (Settleable 
Solids) 

มล./ล. 50 <0.5 ไม่เกิน .  
 

 


